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หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

     1.   ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดำเนิน

     การจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ

ลงช่ือ.................................................................

           (นางสาวพรจิตต์ หมีงาม)

      วันที่............../...................../.................

     2.   ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                    ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงาน

     ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ

      ลงช่ือ...........................................................                 ลงช่ือ.........................................................

            (........................................................)                         (.นายประมุข..หนูเทพย์...)

    ตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ            ตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

                 ทะเบียนเลขที่.......................                          ทะเบียนเลขที่  ผ่านการสอบ รุ่น EB-7

              วันที่........../................../..............                     วันที่............/................./..............

     3.   เจ้าของอาคารควบคุม

                    ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้

   เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ

  

ลงช่ือ.................................................................

      ( ดร.รุจเรขา  วิทยาวุฒิกุล )

      วันที่............../...................../.................

ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ของอาคารควบคุม



หน้า

ข้อมูลเบื้องต้น 1

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

       ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 3

       ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 7

       ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 8

       ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 10

       ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 23

และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

       ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ 32

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

      ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 38

      ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 43

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ข้อมูลการใช้อาคาร

ภาคผนวก ข. ข้อมูลระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก ค. ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ภาคผนวก ง. ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ภาคผนวก จ. สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ภาคผนวก ฉ. สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน

ภาคผนวก ช. การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ 

 เพื่อนำไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

สารบัญ
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1. ช่ือนิติบุคคล: 

ช่ืออาคารควบคุม: 

TSIC - ID:

2. ระบุกลุ่มอาคารควบคุม ดังนี้

3. ที่อยู่อาคาร

เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑล สายส่ี ตําบล ศาลายา

อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

โทรศัพท์ 02-8002680-9 โทรสาร 02-441-9581 E : mail

4. ประเภทอาคาร

           สํานักงาน           โรงแรม           โรงพยาบาล           ศูนย์การค้า

           สถานศึกษา           อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ....................................................ห้องสมุด

5. อาคารเร่ิมเปิดดำเนินการ เม่ือปี พ.ศ. .............

จํานวนพนักงาน 113 คน

จํานวน 3 สํานักงาน 4 ฝ่าย 12 งาน

6. จํานวนอาคารทั้งหมด : 1 อาคาร (รายละเอียดจํานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. สําหรับอาคารประเภทโรงแรม

จำนวนห้องพักทั้งหมด  - ห้อง (รายละเอียดจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)

8. สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล

จำนวนเตียงคนไข้ในทั้งหมด  - เตียง (รายละเอียดจำนวนเตียงคนไข้ใน แสดงในภาคผนวก ก.)

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลท่ัวไป

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

85302-0082

กลุ่มท่ี 2 (ขนาดใหญ)่ : อาคารควบคุมท่ีใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันต้ังแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้า

ร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไปหรืออาคารควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนๆ

  โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปีข้ึนไป

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

กลุ่มท่ี 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมท่ีใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสามพัน

ห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือ พลังงานส้ินเปลืองอ่ืนๆ 

โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี
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9. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ทะเบียนเลขท่ี

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

อนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

(ก) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของ

อาคารควบคุม

คุณสมบัติ***ชื่อ - นามสกุลลําดับท่ี

ผอส.รุ่น EB-7

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

เป็นผู้ท่ีสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์

เป็นผู้ท่ีสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.

นายประมุข หนูเทพย์

2.

1.
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ข้ันตอนที่ 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

รูปท่ี 1-1  ผังโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่ผังโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน)
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1.2  การแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

(ใส่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน)

รูปท่ี 1-2/1  คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ



1.2  การแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

(ใส่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน)

รูปท่ี 1-2/2  คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
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1.3 วิธีการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ …1.. แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จำนวนผู้ได้รับ 113 คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. socail media (line ส่ือสารองค์กร)  www.li.mahidol.ac.th/greenoffice

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้

ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)

(ก) ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดอนุรักษ์พลังงาน

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

รูปท่ี 1-3  ภาพการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 2)

(ข) ประชาสัมพันธ์ผ่าน line ส่ือสารองค์กร และ website
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ข้ันตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

ระดับ

คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์

พลังงาน

การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุน

เป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานโดยตรงต่อคณะ 

กรรมการจัดการพลังงาน ซ่ึง

ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนุร ักษ์

พลังงานเป็นช่องทางหลัก

ในการดําเนินงาน

แจ้งผลการใช้พลังงานจากมิเตอร์

ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มี

การแจ้งถึงผลการประหยัด

ให้พนักงานรับทราบ

โครงการอนุร ักษ์พลังงาน 

และให้มีการประชา 

สัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลัก

ในการพิจารณาการลงทุน

2

ไม่มีการกำหนดนโยบายที่

ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ

ผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานต่อคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับ

บัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เป็นผู้ดำเนินการ

ทํารายงานติดตามประเมิน ผล 

โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ 

กรรมการเฉพาะกิจเข้ามา

เก่ียวข้องกับการต้ังงบประ มาณ

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน

รับทราบเป็นครั้งคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี

ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี

ขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบจํากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างวิศวกรกับ

ผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่าย

การใช้พลังงานเพื่อใช้กันภายใน

ฝ่ายวิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอย่าง

ไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริม

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่

ลงทุนตํ่า

0

ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน ไม่มีผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้

พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและ

บัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการ

ประหยัดพลังงาน

ไม่มีการลงทุนใดๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้

พลังงาน

หมายเหตุ:

    ตารางด้านบนได้

ตารางท่ี 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร

มีการประสานงานระหว่าง

ผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน 

และทีมงานทุก ระดับอย่าง 

สมํ่าเสมอ

กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม 

ติดตามผล หาข้อผิดพลาด

ประเมินผล และควบคุมการใช้

งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของ

การประหยัดพลังงาน และ

ผลการดําเนินงานของการ

จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด

 โดยพิจารณาถึงความสําคัญของ

โครงการ

มีนโยบายการจัดการพลังงาน

จากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของ

บริษัท

   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเน่ืองทุกๆปี จะทำให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก 12 งาน  ของจํานวนทั้งหมด 12 สํานักงาน หรือบุคลากรจํานวน 50 คน

   จากทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 44.24

4

มีการจัดองค์กรและเป็น

โครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่าย

บริหารกำหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบไว้ชัดเจน

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนำมาใช้แทน

2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนน้ีอาคารควบคุมจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการก็ได้ หากดําเนิน
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ข้ันตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพการใช้

พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

เพ่ือแสดงเจตจำนงและความมุ่งม่ันในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนด

ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

รูปท่ี 3-1/1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



ข้ันตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพการใช้

พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

เพ่ือแสดงเจตจำนงและความมุ่งม่ันในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนด

ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

รูปท่ี 3-1/2 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

       เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ดำเนินการ

เผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

        วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ …7.. แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จำนวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

          

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

รูปท่ี 3-2  ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

(ก)   (ติดประกาศที่บอร์ดพลังงาน)

(ข)   (ติดประกาศตามฝ่าย/งาน)

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดับองค์กร

(ข) การประเมินระดับการบริการ

(ค) การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

โดยมีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 การประเมินระดับองค์กร

ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน

    การใช้พลังงานไฟฟ้า

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ข.

รูปท่ี 4-1  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

kWh ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561

ป"2560 

ป"2561 

เดือน 
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การใช้พลังงานความร้อน

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ค.

การใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ง.

รูปท่ี 4-3  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561

รูปท่ี 4-2  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิงรายเดือน ปี 2560 และปี 2561
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                        ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกรายระบบ

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ.

                        ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนแยกรายระบบ

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ฉ.

รูปท่ี 4-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานความร้อนแยกรายระบบ ปี 2560 และปี 2561

รูปท่ี 4-4 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกรายระบบ ปี 2560 และปี 2561
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หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ และ ฉ

     ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคาร  

หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานกับอาคารอ่ืน  (ถ้ามี)

รูปท่ี 4-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงาน

เทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)

รูปท่ี 4-6 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ทั้งสองปี

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2560 สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2561

ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart) 

แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart) 

แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือ

ดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือ

เปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)) 

100%

0%

ปี 2560 

ไฟฟ้า 

ความรอ้น 

100%

0%

ปี 2561 

ไฟฟ้า 

ความรอ้น 
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4.2 การประเมินระดับการบริการ

4.2.1  ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นท่ีใช้สอย (ทุกกรณี)

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

Jan-60 14,000.00 0.00 Jan-61 14,000.00 0.00

Feb-60 14,000.00 0.00 Feb-61 14,000.00 0.00

Mar-60 14,000.00 0.00 Mar-61 14,000.00 0.00

Apr-60 14,000.00 0.00 Apr-61 14,000.00 0.00

May-60 14,000.00 0.00 May-61 14,000.00 0.00

Jun-60 14,000.00 0.00 Jun-61 14,000.00 0.00

Jul-60 14,000.00 0.00 Jul-61 14,000.00 0.00

Aug-60 14,000.00 0.00 Aug-61 14,000.00 0.00

Sep-60 14,000.00 0.00 Sep-61 14,000.00 0.00

Oct-60 14,000.00 0.00 Oct-61 14,000.00 0.00

Nov-60 14,000.00 0.00 Nov-61 14,000.00 0.00

Dec-60 14,000.00 0.00 Dec-61 14,000.00 0.00

รวม 168,000.00 0.00 รวม 168,000.00 0.00

เฉลี่ย 14,000.00 0.00 เฉลี่ย 14,000.00 0.00

     หมายเหต:ุ ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง (ตารางเมตร)

1,935,648.79 41.48

204,194.40 52.51

139,068.80

163,481.60 42.04

161,424.00 41.51

160,805.60

 ตารางท่ี 4.1 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2560และปี 2561

165,106.40 42.46

184,997.60 47.57

35.76

47.09

41.77

34.06

38.80

161,304.07 41.48

41.35

127,648.00 32.82

120,990.40

36.00

42.03

32.61

47.16

เดือน

พื้นท่ีใช้สอยท่ี

ใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

เดือน

พื้นท่ีใช้สอยท่ี

ใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

30.98

31.11

45.48

50.72

36.45

126,807.20

183,393.61

176,879.21

197,252.80

141,761.60

120,495.20

156,965.27

178,086.39

163,441.59

177,136.00

139,987.20

157,351.99

150,903.20

132,464.00

162,441.59

183,113.60

1,883,583.19

40.36

40.46

45.79

40.36

45.55
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รูปท่ี 4-7 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพ้ืนที่ใช้สอยในรอบปี 2560 และปี 2561

รูปท่ี 4-8 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของจำนวนคนไข้ในในรอบปี 2558 และปี 2559

0.00
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20.00

30.00
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60.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561

ป"2560 

ป"2561 

เดือน 



 20

4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

         การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดำเนินการโดยการตรวจวัดหา

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการทำงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังนี้
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Packaged  ห้อง AHU 610000 BTU 2 18 3,044 9.44 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Packaged บริการ 180000 BTU 4 18 3,044 5.57 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Packaged ห้อง AHU 610000 BTU 4 18 3,044 18.87 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Packaged ห้อง AHU 610000 BTU 4 18 3,044 18.87 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Packaged โถงกลาง 159600 BTU 3 18 3,044 3.70 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Packaged โถงกลาง 100000 BTU 2 9 3,044 1.55 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Split type DVD6 32400 BTU 1 18 3,044 0.25 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Packaged โถงกลาง 195000 BTU 2 19 3,044 3.02 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Split type สํานักพิมพ์ 24000 BTU 1 7 3,044 0.19 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Split type ห้อง Server 48000 BTU 2 6 3,044 0.74 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Split type ห้อง Multi Media 53000 BTU 1 24 3,044 0.41 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Split type ห้องซ่อมบํารุง 27200 BTU 1 24 3,044 0.21 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Split type ห้องอัดเสียง 9000 BTU 1 16 3,044 0.07 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

Chiller อาคารเดิม 2,400,000 BTU 2 10 3,044 37.12 - - ไม่มีการจ้างตรวจวัด

หมายเหตุ

8,028.98

642,318.00

2,176,744.34

2,176,744.34

หน่วย

85,642.40

ตารางท่ี 4.4 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเครื่องจักร/

อุปกรณ์หลัก ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ค่าพิกัด
ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ป)ี

ใช้งานจริง

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

พิกัด

จํานวน
อายุการใช้

งาน (ป)ี

1,088,372.17

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

427,141.47

4,282,120.02

178,421.67

28,904.31

347,922.25

21,410.60

หน่วย

24,265.35

47,281.74



โครงการสํารวจแสงสว่างในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561

ชืYออาคารควบคุม  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  TSIC : ID  93150-0032

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขนาด การติดตั*ง จํานวน รวมจํานวน เปิดใช้งาน กําลังไฟฟ้า

(วัตต์) หลอดต่อโคม (โคม) (หลอด) (ชม.ต่อวัน) (วัตต์ต่อวัน)

1 สํานักงานผู้อํานวยการ

1 งานบริหารและธุรการ Fluorescent 36 3 33 99 แกนเหล็ก 11 50,094.00

LED Tube 16 3 3 9

1 งานคลังและพัสดุ Fluorescent 36 3 8 24 แกนเหล็ก 1 1,104.00

1 หน้าลิฟท์ชั้น 1 อาคารเดิม LED MR-16 4 1 5 5 - 1 70.00

1 หน้าลิฟท์ชั้น 1 อาคารเดิมCompact fluorescent 18 2 3 6 แกนเหล็ก 1 168.00

1 LED Blub 11 1 7 7 - 1 143.50

1 ห้องเก็บพัสดุ Fluorescent 36 2 21 42 แกนเหล็ก 4 7,728.00

1 ห้องเก็บพัสดุ Fluorescent 18 4 3 12 แกนเหล็ก 4 1,344.00

1 ห้องเก็บพัสดุ Fluorescent 36 4 14 56 แกนเหล็ก 4 10,304.00

2 ห้องทํางานผู้บริหาร Fluorescent 36 3 6 18 แกนเหล็ก 11 9,108.00

LED Tube 18 3 14 42 - 11 8,316.00

2 ห้องประชุมWHO Compact Fluorescent 11 1 12 12 แกนเหล็ก 6 1,512.00

LED Tube 16 3 9 27 - 6 2,592.00

2 Compact Fluorescent 9 1 1 1 แกนเหล็ก 6 114.00

2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า Fluorescent 36 2 10 20 แกนเหล็ก 1 920.00

2 Fluorescent 36 1 4 4 แกนเหล็ก 1 184.00

รายละเอียดระบบแสงสว่าง

ชั้น อาคารย่อย/ส่วนงาน ชนิดหลอด ชนิดบัลลาสต์



ขนาด การติดตั*ง จํานวน รวมจํานวน เปิดใช้งาน กําลังไฟฟ้า

(วัตต์) หลอดต่อโคม (โคม) (หลอด) (ชม.ต่อวัน) (วัตต์ต่อวัน)

2 ห้องครัว Fluorescent 18 4 4 16 แกนเหล็ก 1 448.00

2 คลังความรู้ฯ Fluorescent 18 3 138 414 แกนเหล็ก 8 92,736.00

2 R209+R210 Fluorescent 18 4 7 28 แกนเหล็ก 8 6,272.00

2 R207 LED Tube 16 1 3 3 - 2 96.00

LED Tube 16 1 9 9 - 2 288.00

2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศFluorescent 36 4 48 192 แกนเหล็ก 8 70,656.00

2 Fluorescent 18 4 6 24 แกนเหล็ก 8 5,376.00

2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์เล็ก Fluorescent 36 4 12 48 แกนเหล็ก 8 17,664.00

2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 40 ทีY นัY ง LED Blub 16 1 27 27 - 4 1,728.00

Fluorescent 36 4 18 72 แกนเหล็ก 4 13,248.00

Fluorescent 18 4 6 24 4 2,688.00

LED Tube 8 1 6 6 4 192.00

2 คลังความรู้ Fluorescent 36 4 21 84 แกนเหล็ก 8 30,912.00

2 ห้องนํqา Fluorescent 18 4 15 60 แกนเหล็ก 8 13,440.00

2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 -ห้อง server Fluorescent 36 4 16 64 แกนเหล็ก 11 32,384.00

2 -office IT Fluorescent 36 4 26 104 แกนเหล็ก 9 43,056.00

2 พืqนทีY รับรองการอบรม Fluorescent 36 4 26 104 แกนเหล็ก 4 19,136.00

3 งานเทคโนโลยีการศึกษา

3 - Multimedia Room Fluorescent 36 4 15 60 แกนเหล็ก 5 13,800.00

ชั้น อาคารย่อย/ส่วนงาน ชนิดหลอด ชนิดบัลลาสต์



ขนาด การติดตั*ง จํานวน รวมจํานวน เปิดใช้งาน กําลังไฟฟ้า

(วัตต์) หลอดต่อโคม (โคม) (หลอด) (ชม.ต่อวัน) (วัตต์ต่อวัน)

3 Compact Fluorescent 20 1 1 1 แกนเหล็ก 1 30.00

3 ห้องประชุมชัqน3 Fluorescent 36 4 18 72 แกนเหล็ก 1 3,312.00

3

งานพัฒนาทรัพยากร

วารสาร+งานวิเคราะ

ทรัพยากรสารสนเทศ Fluorescent 36 4 54 216 แกนเหล็ก 6 59,616.00

3 ห้องทํางาน Fluorescent 36 4 11 44 แกนเหล็ก 8 16,192.00

3 Fluorescent 18 4 3 12 แกนเหล็ก 8 2,688.00

3 พืqนทีY สัญจร Fluorescent 36 4 40 160 แกนเหล็ก 8 58,880.00

3 Fluorescent 18 3 66 198 แกนเหล็ก 8 44,352.00

LEDTube 8 1 31 31 - 8 1,984.00

3 Fluorescent 18 4 12 48 แกนเหล็ก 8 10,752.00

3 ห้องเก็บของ Fluorescent 36 4 25 100 แกนเหล็ก 1 4,600.00

3 Control Room Fluorescent 36 4 12 48 แกนเหล็ก 8 17,664.00

3 Fluorescent 18 4 1 4 แกนเหล็ก 8 896.00

3 ห้องนํqา Fluorescent 18 4 10 40 แกนเหล็ก 6 6,720.00

1 E-Lecture Downlight 26 2 62 124 แกนเหล็ก 12 53,568.00

LED Blub 11 1 74 74 - 12 9,324.00

1 Fluorescent 36 1 56 56 แกนเหล็ก 1 2,576.00

1 Fluorescent 18 1 192 192 แกนเหล็ก 1 5,376.00

1 Adjustable Downlight 100 1 6 6 แกนเหล็ก 0 0.00

ชั้น อาคารย่อย/ส่วนงาน ชนิดหลอด ชนิดบัลลาสต์



ขนาด การติดตั*ง จํานวน รวมจํานวน เปิดใช้งาน กําลังไฟฟ้า

(วัตต์) หลอดต่อโคม (โคม) (หลอด) (ชม.ต่อวัน) (วัตต์ต่อวัน)

1 DVD Room Square Downlight 18 2 25 50 แกนเหล็ก 8 11,200.00

DVD1 LED Blub 11 1 0 0 - 8 0.00

LED Tube 16 1 1 1 - 8 128.00

DVD2 LED Blub 11 1 1 1 - 8 84.00

LED Tube 16 1 2 2 - 8 256.00

DVD3 LED Blub 11 1 0 0 - 8 0.00

LED Tube 16 1 0 0 - 8 0.00

DVD4 LED Blub 11 1 1 1 - 8 84.00

LED Tube 16 1 2 2 - 8 256.00

DVD5 LED Blub 11 1 0 0 - 8 0.00

LED Tube 16 1 3 3 - 8 384.00

DVD6 LED Blub 11 1 0 0 - 8 0.00

LED Tube 16 1 2 2 - 8 256.00

DVD7 LED Blub 11 1 4 4 - 8 336.00

LED Tube 16 1 0 0 - 8 0.00

DVD8 LED Blub 11 1 2 2 - 8 168.00

LED Tube 16 1 0 0 - 8 0.00

1 Fluorescent 18 1 36 36 แกนเหล็ก 1 1,008.00

1 Downlight 26 2 8 16 แกนเหล็ก 8 4,608.00

1 Reading area(ลานพระราชบิดา)Square Downlight 18 2 14 28 แกนเหล็ก 12 9,408.00

1 LED MR-16 4 1 12 12 - 1 48.00

ชั้น อาคารย่อย/ส่วนงาน ชนิดหลอด ชนิดบัลลาสต์



ขนาด การติดตั*ง จํานวน รวมจํานวน เปิดใช้งาน กําลังไฟฟ้า

(วัตต์) หลอดต่อโคม (โคม) (หลอด) (ชม.ต่อวัน) (วัตต์ต่อวัน)

1 บริการสืYอการเรียนการสอน(โถงกลาง ชัqน 1)Square Downlight 18 2 138 276 แกนเหล็ก 12 92,736.00

LED Blub 12 1 41 41 - 12 5,904.00

1 มุมสบาย Downlight 26 2 0 0 แกนเหล็ก 12 0.00

LED Blub 12 1 11 11 - 12 1,584.00

1 LED MR-16 4 1 60 60 - 1 240.00

1 มุมสบาย Pendent light 60 3 0 0 - 12 0.00

1 LED-E12 3 3 13 39 - 0.00

1 Fluorescent 18 1 64 64 แกนเหล็ก 1 1,792.00

LED Tube 8 1 0 0 - 12 0.00

1 Fluorescent 36 1 54 46 แกนเหล็ก 1 2,116.00

LED Tube 16 1 8 8 - 12 1,536.00

1 ห้องนํqา Square Downlight 18 2 16 32 แกนเหล็ก 9 8,064.00

3 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์Fluorescent 36 3 34 102 แกนเหล็ก 9 42,228.00

3 Compact Fluorescent 9 1 25 25 แกนเหล็ก 9 4,275.00

2 ฝ่ายคลังความรู้

2 โครงการสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลFluorescent 36 3 8 24 แกนเหล็ก 5 5,520.00

1 หอสมุดกลาง

1 - บริการชัqน1 Fluorescent 36 3 116 348 แกนเหล็ก 12 192,096.00

LED Tube 16 3 35 105 12

1 Compact Fluorescent 9 1 35 35 แกนเหล็ก 12 7,980.00

1 ห้องนํqาชัqน1 Fluorescent 36 1 10 10 แกนเหล็ก 12 5,520.00

ชั้น อาคารย่อย/ส่วนงาน ชนิดหลอด ชนิดบัลลาสต์



ขนาด การติดตั*ง จํานวน รวมจํานวน เปิดใช้งาน กําลังไฟฟ้า

(วัตต์) หลอดต่อโคม (โคม) (หลอด) (ชม.ต่อวัน) (วัตต์ต่อวัน)

1 Compact Fluorescent 9 1 14 14 แกนเหล็ก 12 3,192.00

2 - บริการชัqน2 Fluorescent 36 3 156 468 แกนเหล็ก 12 258,336.00

LED Tube 18 3 82 246 12 53,136.00

2 โถงกลางชัqน 2 Compact Fluorescent 9 1 61 61 แกนเหล็ก 12 13,908.00

LED blub 11 1 4 4 12 504.00

ระเบียงชัqน 2 Compact Fluorescent 9 1 25 25 แกนเหล็ก 1 475.00

2 ห้องนํqาชัqน2 Fluorescent 36 1 10 10 แกนเหล็ก 12 5,520.00

2 Compact Fluorescent 9 1 14 14 แกนเหล็ก 12 3,192.00

3 - บริการชัqน3 Fluorescent 36 3 168 504 แกนเหล็ก 12 278,208.00

LED Tube 16 3 59 177 12 33,984.00

3 โถงกลางชัqน 3 Compact Fluorescent 9 1 61 61 แกนเหล็ก 12 13,908.00

LED Tube 16 1 11 11 12 2,112.00

ระเบียงชัqน 3 Compact Fluorescent 9 1 25 25 แกนเหล็ก 1 475.00

3 ห้องนํqาชัqน3 Fluorescent 36 1 10 10 แกนเหล็ก 12 5,520.00

3 Compact Fluorescent 9 1 14 14 แกนเหล็ก 12 3,192.00

3 ห้องสมุดดนตรี (ส่วนเดิม) Fluorescent 36 4 16 64 แกนเหล็ก 12 35,328.00

7 LED Tube 16 1 25 25 12 4,800.00

รวม 1,871.96

รับรองโดยผู้แทนอาคาร …ประมุข…หนูเทพย์.........……… รับรองโดยทีYปรึกษาโครงการ …………………………………………… 552,227.17

ตําแหน่ง…วิศวกร....……………………………………………ตําแหน่ง…...……………………………………………………………

วันทีY…26/12/2561………………………………………….. วันทีY……….……………………………………………………………..

ชั้น อาคารย่อย/ส่วนงาน ชนิดหลอด ชนิดบัลลาสต์



 22

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ชนิด หน่วยหน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง

อายุการใช้

งาน (ป)ี

ปริมาณการ

ใช้พลังงานความ

ร้อน

(เมกะจูล/ป)ี

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

ตารางท่ี 4.5 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยสำคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเครื่องจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จํานวน

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

การใช้เช้ือเพลิง

หมายเหตุ
ขนาด หน่วย

ไม่มเีคร ื5องจักรความรอ้น



 23

ขั้นตอนท่ี 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารควบคุมได้กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

     เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย

          6.76

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหัวผู้ใช้บริการ (kw/คน) 3.88

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อเวลาการเปิดให้บริการ (KW/Hr) 533.14

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้

ระบุให้ครบตามบริการที่อาคารดำเนินการ

การกำหนดเป้าหมาย

ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม
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กิโลวัตต์ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเชื้อเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า

1 243.00 48,600.00 203,634.00 - - - - 2.580 0 0.00

2
15.00 54,510.00 228,574.79

- - - - 2.894 57,780 0.25

3 52.32 15,434.92 64,722.68 - - - - 0.82 5,000 0.06

4

2.43 8,812.45 36,952.92 - - - - 1.96 10,000 1.51

รวมด้านไฟฟ้า 312.75 127,357.37 533,884.39 0.00 0.00 6.76 72,780.00

ด้านความร้อน

1

2

3

4

5

รวมด้านความร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหต:ุ 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีท่ีผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.19 บาท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง (ปี 2560)

3. อัตราค่าเชื้อเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2561)

ลําดับ

ท่ี

เป้าหมายการประหยัด

ไฟฟ้า เช้ือเพลิง

ตารางท่ี 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2561

ร้อยละ

ผลประหยัด

เงินลงทุน

(บาท)

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและ

ระบบแสงสว่างห้องอบรมคอมพิวเตอร์

มาตรการ MU Light Out 2

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ป)ี

มาตรการเปล่ียนหลอด LED ห้องอ่าน

 ช้ัน 1,2 และ3

มาตรการ
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เริ่มต้น ส้ินสุด

(เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

2 มาตรการเปล่ียนหลอด LED ห้องอ่าน ช้ัน 1,2 

และ3

1.เพ่ือลดปริาณพลังานจากหลอดเดิม          

2.เพ่ือเพ่ิมปริมาณแสงสว่างให้ได้ตามค่า

มาตรฐาน
ตุลาคม 2561 ธันวาคม 2561 57,780 นายประมุข หนูเทพย์

3 โครงการติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์สู่การเป็น

สํานักงานสีเขียว (Green Office)

1.เพ่ือส่ือสารให้บุคลากรและนักศึกษาใส่ใจ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

กรกฏาคม 2561 ธันวาคม 2561
5,000 นายสุรศักด์ิ นามนัย

4 โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้อง 

Computer Training Room ช้ัน 2

1.เพ่ือลดปริาณการใช้พลังานจากหลอดเดิม   

2.เพ่ือเพ่ิมปริมาณแสงสว่างให้ได้ตามค่า

มาตรฐาน
พฤศจิกายน 2560 มกราคม 2561 10,000 นายตะวัน พลชนะ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

นายชัยวัฒน์ จันทสาร

1.เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการร่วมกัน

ประหยัดพลังงาน                                

2.เพ่ือลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาพักเท่ียง

และหลังเลิกงาน

มาตรการ MU Light Out 21 มกราคม 2561 ธันวาคม 2561 0

ตารางท่ี 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจำปี 2561

ลําดับ

ท่ี
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
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เริ่มต้น ส้ินสุด

(เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางท่ี 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจำปี 2561

ลําดับ

ท่ี
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไม่มแีผนดา้นความรอ้น
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1) มาตรการลําดับท่ี: 1

2) ช่ือมาตรการ: MU Light Out 2

3) ผู้ร ับผิดชอบมาตรการ: นายชัยวัฒน์ จันทสาร ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  2.ระบบปรับอากาศ  3.เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน

5) จำนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 1.ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.ไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงาน จำนวน 672 หลอด

6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โซนอาคารเก่า ช้ัน 2-3

7) สาเหตุการปรับปรุง: เป็นการขยายผลจากโครงการ MU Light Out ในระยะแรก ให้เกิดผลการประหยัดพลังงานมากข้ึน

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 243 48,600.00 203,634.00

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 3510 1,035,450.00 4,338,535.50

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 3267 986,850.00 4,134,901.50

11) เงินลงทุนท้ังหมด 0.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

ดําเนินการกําหนดมาตรการ MU Light Out 2 โดยการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 2 ช่วงเวลาคือ 12.00 - 13.00 น. และ 

หลังเลิกงาน 16.30 น. ดังนี้ ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. รณรงค์ให้ปิดไฟแสงสว่างในส่วนของสำนักงานและในช่วงเวลา

หลังเลิกงาน 16.30 น. ปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศส่วนสำนักงาน จาก 23 องศาเซียลเซียส เป็น 27 องศาเซียลเซียส

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

บันทึกผลจาก Power Meter ของอาคาร ก่อนดำเนินการ และ หลังดำเนินการ ประจำทุกวันและเปรียบเทียบผลพร้อมบันทึก

รวบรวมผลการดําเนินมาตรการใน 1 ปี พร้อมสรุปผล

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

นำค่าเฉล่ียจากการบันทึกผล 1 เดือน มาคำนวน ได้ปริมาณพลังงานท่ีลดลงเฉล่ีย 243 Kwh ต่อวัน

เป้าหมายในการดำเนินงาน 200 วันต่อปี ได้เป้าหมายในการลดใช้พลังงาน = 243 Kwh x 200 วัน = 48,600 Kwh/ปี

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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1) มาตรการลําดับท่ี: 2

2) ช่ือมาตรการ: มาตรการเปล่ียนหลอด LED ห้องอ่าน ช้ัน 1,2 และ3

3) ผู้ร ับผิดชอบมาตรการ: นายประมุข หนูเทพย์ ตำแหน่ง วิศวกร

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์

5) จำนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 500 หลอด

6) สถานท่ีปรับปรุง: ห้องอ่านหนังสือ ช้น 1 ,2 และ 3

7) สาเหตุการปรับปรุง: 1.เพ่ือลดปริมาณพลังงานจากอุปกรณ์เดิม

2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณแสงสว่างให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 15 54,510.00 228,396.90

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 23 83,582.00 350,208.58

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 8 29,072.00 121,811.68

11) เงินลงทุนท้ังหมด 57,780.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.25 ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

สำรวจพ้ืนท่ีห้องอ่านช้ัน 1,2 และ 3 เพ่ือเปล่ียนหลอดในส่วนให้บริการนักศึกษาและประสานงานกับหน่วยพัสดุเพ่ือส่ังซ้ือหลอด 

LED ท่ีสามารถเปล่ียนทดแทนหลอดเดิมได้ จากนั้นดำเนินการวัดค่าแสงและประเมินค่าพลังงานก่อนปรับปรุงพร้อมดำเนินการ

เปล่ียนหลอดเป็น LED Tube 16 วัตต์ และวัดค่าแสงสว่างและประเมินค่าพลังงานหลังดำเนินการ

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

ใช้วิธีการคำนวนผลการประหยัดพลังงานจากปริมาณโหลดท่ีปรับเปล่ียน

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 500 หลอด ใช้พลังงาน = (36 + 10) x 500 / 1000 = 23 kwh

หลอดแอล อี ดี 16 วัตต์ จำนวน 500 หลอด ใช้พลังงาน = 16 x 500 / 1000 = 8 kwh

เปล่ียนเป็นหลอด LED ได้ผลการประหยัดพลังงาน = (23 - 8)*3634 = 54,510 kwh/ปี

คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้ 228,396.90 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.25 ปี

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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1) มาตรการลําดับท่ี: 3

2) ช่ือมาตรการ: โครงการติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

3) ผู้ร ับผิดชอบมาตรการ: นายสุรศักด์ิ นามนัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตฯ

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: สวิทซ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ปล๊ักไฟไฟ้า คอมพิวเตอร์ ปริ๊นท์เตอร์ ก๊อกน้ำ สวิทซ์ระบบปรับอากาศ

5) จำนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 1,100 จุดติดต้ัง

6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

7) สาเหตุการปรับปรุง: 1.เพ่ือส่ือสารให้ผู้ใช้บริการตระหนักคิดถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ 

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 5.18 18,835.83 78,922.14

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 518.32 1,883,583.19 7,741,187.57

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 513.14 1,864,747.36 7,662,265.43

11) เงินลงทุนท้ังหมด 5,000.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.06 ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสติกเกอร์รณรงค์ให้อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรทางด้านต่างๆ ได้แก่ รณรงให้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้

ถอดปล๊ักเมื่อไม่ใช้ ปิดก๊อกน้ำให้สนิท คิดก่อนปริ๊นท์ รณรงค์คัดแยกขยะ ฯลฯ

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

ตรวจสอบโดยการประเมินจากบิลค่าไฟฟ้าและสังเกตพฤติกรรม โดยต้ังเป้าการลดพลังงานท่ี ร้อยละ 1

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

ระดับการใช้พลังงานก่อนดำเนินการ 518.322 Kwh

ระดับการใช้พลังงานหลังดำเนินการ = 518.322 - (518.322 Kwh X 1) / 100 = 513.14 KWh

ใน 1 ปี หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะสามารถลดพลังงานลงได้ (518.322- 513.14) KWh x 3634 Hr. = 18,835.83 KWh/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน = 5,000 / 78,922.14 = 0.06 ปี

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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1) มาตรการลําดับท่ี: 4

2) ช่ือมาตรการ: โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างห้องอบรมคอมพิวเตอร์

3) ผู้ร ับผิดชอบมาตรการ: นายตะวัน พลชนะ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยอาคารสถานท่ีฯ

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์

5) จำนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 33 โคม (99 หลอด)

6) สถานท่ีปรับปรุง: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ช้ัน 2

7) สาเหตุการปรับปรุง: 1. โคมเส่ือมสภาพ 2.ลดปริมาณพลังงานจากหลอดเดิม 3. เพ่ิมปริมาณแสงสว่าง

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.145 1,583.01 6,632.81

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 2.772 2,045.74 8,571.63

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 0.627 462.73 1,938.82

11) เงินลงทุนท้ังหมด 10,000.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 1.51 ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

ดำเนินการวางระบบไฟฟ้าสำหรับห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง พร้อมท้ังปรับปรุงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ 

3 หลอดต่อโคม เปล่ียนเป็น หลอด LED Blub ขนาด 19 วัตต์ 1 หลอด ต่อ โคม 

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

โดยการวัดปริมาณแสงสว่างให้มีค่าไม่น้อยกว่าโคมเดิมและประเมินผลจากการใช้งานของห้องกับโหลดไฟฟ้าแสงสว่างท่ีเปล่ียน

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

ระดับการใช้งานปกติ = (18 + 10)w x 3 หลอด x 33 โคม x 245 วัน x 3 ช่ัวโมง / 1000 = 2,045.74 KWh/ปี 

ระดับการใช้งานหลังปรับปรุง = (19)w x 1 หลอด x 33 โคม x 245 วัน x 3 ช่ัวโมง / 1000 = 462.73 KWh/ปี 

ผลการประยัดพลังงาน = 2,045.74 - 462.73 = 1,583.01 Kwh/ปี 

คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้ 6,632.81 บาทต่อปี  ระยะเวลาคืนทุน = 10,000/6,632.81 = 1.51 ปี

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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1) มาตรการลําดับท่ี:

2) ช่ือมาตรการ:

3) ผู้ร ับผิดชอบมาตรการ: ตำแหน่ง

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:

5) จำนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:

6) สถานท่ีปรับปรุง:

7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง

11) เงินลงทุนท้ังหมด บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านความร้อน)

ไม่มมีาตรการดา้นความรอ้น
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 โครงการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ

แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น "สํานักงาน

สีเขียว (Green Office)" ตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม

ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล

40 ✓ นายประมุข หนูเทพย์

2 โครงการทบทวนความรู้เก่ียวกับ

เกณฑ์และเตรียมความพร้อมรับ

การตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว 

(Green Office) ในระดับทอง

ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล

80 ✓ นายประมุข หนูเทพย์

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

ผู้รับผิดชอบ
เดือน

ลําดับท่ี หลักสูตร
กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

จํานวน

ผู้เข้าอบรม
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 โครงการจัดทำสวนมุมสวยปี 3 ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล

40 ✓ ✓ ✓ นายประมุข หนูเทพย์

2 กิจกรรมบริจาคถุงผ้า ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล และ

ผู้ใช้บรการ

ไม่จำกัด

✓

ผู้อำนวยการ

ลําดับท่ี กิจกรรม
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

กลุ่ม

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

จำนวนเข้า

ร่วมกิจกรรม



 29

5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3 โคงการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

บุคลากร

สํานักงาน

เครือข่าย

ห้องสมุด

50 ✓ นางอาภา หงษ์อินทร์

4 โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน

ห้องสมุดสีเขียว

เครือข่าย

ห้องสมุดสี

เขียว
100 ✓

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศ

าสตร์

5 อบรมผู้ตรวจประเมินสำนักงานสี

เขียว

สํานักงานใน

ประเทศไทย 100 ✓ คณะส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561(ต่อ)

ลําดับท่ี หลักสูตร
กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

จํานวน

ผู้เข้าอบรม

เดือน
ผู้รับผิดชอบ
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3 กิจกรรมชาวหอสมุดร่วมใจใช้ถุงผ้า

ลดโลกร้อน

ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล

ไม่จำกัด ✓ ✓ ✓ ผู้อำนวยการ

4 กิจกรรมคัดแยกขยะ ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล และ

ผู้ใช้บรการ

ไม่จำกัด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ นายตะวัน พลชนะ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรม

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561(ต่อ)

ลําดับท่ี กิจกรรม

กลุ่ม

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

จำนวนเข้า

ร่วมกิจกรรม

เดือน
ผู้รับผิดชอบ
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6 การศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุด

และศูนย์

สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 

กรม

วิทยาศาสตร์

บริการ

17 ✓

รองผู้อำนวยการ

7 การศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพ

สตรี

40

รองผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

ลําดับท่ี หลักสูตร
กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

จํานวน

ผู้เข้าอบรม

เดือน
ผู้รับผิดชอบ



 29

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5 กิจกรรมแก้วน้ำส่วนตัว ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล

100 ✓ ✓ ✓ ผู้อำนวยการ

6 กิจกรรมลดการใช้งานปริ้นท์เตอร์ ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

 ลูกจ้าง 

หอสมุดและ

คลังความรู้

มหาวิทยาลัยม

หิดล

40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรม

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561(ต่อ)

ลําดับท่ี กิจกรรม

กลุ่ม

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

จำนวนเข้า

ร่วมกิจกรรม

เดือน
ผู้รับผิดชอบ
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5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ …2.. แห่ง จํานวนติดประกาศ …2.. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จำนวนผู้ได้รับ …113.. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ line ส่ือสารองค์กร

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

(ข) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ MUSIS

(ก) Baner ประชาสัมพันธ์

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม วิธีการที่ 2

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม วิธีการที่ 1

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

รูปท่ี 5-1 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรม
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     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

(ก) ส่ือประชาสัมพันธ์,Website , บอร์ดประชาสัมพันธ์

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

วิธีการที่ 1

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

วิธีการที่ 2

(ข) สติกเกอร์รณรงค์ ,Line ส่ือสารองค์กร

รูปท่ี 5-2 ภาพการเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ข้ันตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ

          การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษ์พลังงนที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้

ลําดับท่ี มาตรการ หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

มาตรการ MU Light Out 2

เพราะมีการปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบ

ตารางท่ี 6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

มาตรการเปล่ียนหลอด LED ห้องอ่าน ช้ัน 1,2 และ3

1

2

3

การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง

โครงการติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์สู่การเป็นสำนักงานสี

เขียว (Green Office)
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ข้ันตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ

          การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษ์พลังงนที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้

ลําดับท่ี มาตรการ หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

ตารางท่ี 6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

4

โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้อง 

Computer Training Room ช้ัน 2
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ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน

ที่ใช้เดิม

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หัวผู้ใช้บริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

เวลาการเปิดให้บริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการที่ 3

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการดําเนินการ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ที่เกิดข้ึนจริง

ตารางท่ี 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

6.76 -2.76

3.88 3.48

533.14 532.65
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ชื่อมาตรการ: MU Light Out 2

มาตรการลําดับที่: 1 จากจํานวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

มกราคม - 

ธันวาคม 2561

มกราคม - 

เมษายน 2561

ดำเนินการแล้ว - - 243.00 48,600.00 203,634.00 243.03 6,572.10 27,537.10

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ : เน่ืองจากผู้รับผิดชอบลาออกจึงมีการเก็บข้อมูลไม่ต่อเน่ืองทำให้ข้อมูลไม่ครบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลท่ีสามารถเก็บข้อมูลแทนกันได้

ไฟฟ้า

สถานภาพ

การดําเนินการ ไฟฟ้า

ระยะเวลาดําเนินการ เงินลงทุน

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึนจริง
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ชื่อมาตรการ: มาตรการเปลี่ยนหลอด LED ห้องอ่าน ชั้น 1,2 และ3

มาตรการลําดับที่: 2 จากจํานวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

ตุลาคม - 

ธันวาคม 2561

ตุลาคม 2561

 - มกราคม 

2562

ดำเนินการแล้ว 57,780.00 57,780.00 15.00 54,510.00 228,396.90 15.00 10,365.00 43,429.35

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ : เน่ืองจากจัดทำโครงการในช่วงปลายปีจึงทำให้ได้ผลการประหยัดพลังงานไม่สูงเท่าท่ีควร

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ควรขยายผลในพื้นท่ีท่ีใช้งานมาก

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึนจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ชื่อมาตรการ: โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

มาตรการลําดับที่: 3 จากจํานวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

กรกฏาคม - 

กันยายน 2561

กรกฏาคม - 

กันยายน 

2561

ดำเนินการแล้ว 5,000.00 5,000.00 5.18 18,835.83 78,922.14 5.18 9,430.87 39,515.36

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ : ไม่สามารถคำนวนผลการประหยัดพลังงานได้จริงเกิดจากการประมาณการ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ควรมีการคำนวนโหลดในส่วนของผู้ใช้บริการนอกเหนือจากโหลดภายในห้องสมุด

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึนจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ชื่อมาตรการ: โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างห้องอบรมคอมพิวเตอร์

มาตรการลําดับที่: 4 จากจํานวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

พฤศจิกายน -

 มกราคม 2561

พฤศจิกายน -

 มกราคม 

2561

ดำเนินการแล้ว 10,000.00 10,000.00 2.15 1,583.01 6,632.81 2.15 15,832.81 66,339.47

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ : เน่ืองจากเป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์ควรมีปริมาณแสงสว่างไม่ต่ำกว่า 400 LUX แต่จากการวัดค่าความส่องสว่างพบว่ามีปริมาณ

แสงสว่าง 200 - 300 LUX ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มจำนวนหลอด หรือปริมาณวัตต์ของหลอด เพื่อเพิ่มปริมาณแสงสว่างให้เป็นไปตามเกณฑ์

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึนจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ช่ือมาตรการ:

มาตรการลําดับท่ี: จากจํานวนทั้งหมด: มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างดำเนินการ :

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ตารางท่ี 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดขึ้นจริง

เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง

ไม่มแีผนดา้นความรอ้น
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6.2 ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลําดับ

ที่
ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรม

จํานวน

ผู้เข้า

อบรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

ตารางท่ี 6.5 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม

โครงการบรรยายให้

ความรู้เก่ียวกับแนว

ทางการดําเนินงาน

เพ่ือให้หอสมุดและคลัง

ความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 

"สํานักงานสีเขียว 

(Green Office)" ตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรม

1 40

40

57

2

โคงการบรรยายให้

ความรู้เก่ียวกับห้องสมุด

สีเขียว (Green Library)

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ห้องสมุดสีเขียว

3

โครงการทบทวนความรู้

เก่ียวกับเกณฑ์และ

เตรียมความพร้อมรับ

การตรวจประเมิน

สํานักงานสีเขียว 

(Green Office) ใน

ระดับทอง

สถานภาพการดําเนินการ
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6.2 ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลําดับ

ที่
ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรม

จํานวน

ผู้เข้า

อบรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

5 อบรมผู้ตรวจประเมิน

สํานักงานสีเขียว

2

ตารางท่ี 6.5 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม

สถานภาพการดําเนินการ

4 โครงการพัฒนาผู้ตรวจ

ประเมินห้องสมุดสีเขียว

2
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ลําดับ

ที่

ช่ือกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน

จํานวน

ผู้เข้า

กิจกรรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

3 กิจกรรมชาวหอสมุดร่วม

ใจใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

113

2 กิจกรรมบริจาคถุงผ้า 100

ตารางท่ี 6.6 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

1 โครงการจัดทําสวนมุม

สวยปี 3

30
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ลําดับ

ที่

ช่ือกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน

จํานวน

ผู้เข้า

กิจกรรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

6 กิจกรรมลดการใช้งานป

ร้ินท์เตอร์

40

5 กิจกรรมแก้วน้ำส่วนตัว 113

ตารางท่ี 6.6 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

4 กิจกรรมคัดแยกขยะ 113
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ข้ันตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

การแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)

รูปท่ี 7-1 คำส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

     วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ …1.. แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จำนวนผู้ได้รับ …123.. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. website: www.li.mahidol.ac.ht/greenoffice

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปท่ี 7-2 เผยแพร่คำส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

(ก)   Banner ประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ

 เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

(ข)   ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อม
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7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 1. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ท่ีระบุ ✓ ✓
    โครงสร้าง อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะทำงาน

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานด้าน ✓ ✓
    การจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

2. การประเมินสถานภาพ 1. ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพลังงานท่ีผ่าน โดยใช้ ✓ ✓
    การจัดการพลังงานเบื้องต้น     ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management

    Matrix)

2. อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ✓ ✓
2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้ ✓ ✓
    บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อกำหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร ✓ ✓
2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ ✓ ✓
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ ✓ ✓ ควรจ้างบริษัทตรวจวัดสมรรถนเครื่องจักร

4. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ✓ ✓
    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ✓ ✓

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ✓ ✓
4. แผนการฝึกอบรม ✓ ✓
5. แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ✓ ✓
6. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ✓ ✓
 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ✓ ✓

     เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ ✓ ✓
   แผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ ✓ ✓
   แผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านความร้อน

5. ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม ✓ ✓
6. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือ ✓ ✓
    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

7. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อกำหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. คำส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ✓ ✓
    พลังงาน     องค์กร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน ✓ ✓
3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข 1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ✓ ✓
   ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข ✓ ✓

    ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ลงช่ือ

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อกำหนด

(ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล)

วันท่ี 27กุมภาพันธ์ 2562

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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ข้ันตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

     อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ...(ระบุจํานวนครั้ง)....

รวมท้ังได้นำข้อมูลท่ีได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ✓

ครั้งท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งท่ี เดือน พ.ศ.

ครั้งท่ี เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : กรณีอาคารดำเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพิ่มเติม

ตารางท่ี 8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561

ครั้งท่ี

ปี 2562

เดือน
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รูปท่ี 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
✓ พบการลาออก และเกษียนอายุ ของ

คณะทํางาน

ออกคำส่ังแต่งต้ังใหม่

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ✓ ทำกราฟย้อนเปรียบเทียบย้อนหลัง

 3 ปี

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ✓
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ✓ ไม่มีการประเมินสมรรถนะเครื่องจักร เพ่ิมการตรวจวัดค่าประสิทธิภาพ

เครื่องจักรลงใน TOR จัดจ้าง

5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ✓ มาตรการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กําหนด

ศึกษารายละเอียดในการกําหนด

เป้าหมายในเครื่องจักรท่ีมี

นัยสำคัญ และจัดทำแผนล่วงหน้า

เสนอต่อท่ีประชุม

6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

✓ มาตรการยังไม่เพียงพอต่อการลดใช้

พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ✓

หมายเหตุ

ตารางท่ี 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561

ผลการทบทวน
ข้ันตอน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ       โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 1 แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    การประชุมพนักงาน

จำนวนผู้ได้รับ ….. คน ปีละ …1. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

      หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของ

องค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

รูปท่ี 8-2  ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ก) บอร์ดประชาสัมพันธ์

(ข) เผยแพร่ในการประชุมคณะทำงาน

ใส่เอกสารการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ขององค์กร วิธีการที่ 1



ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก.

ข้อมูลการใช้อาคาร



ข้อมูลการใช้อาคาร

    ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สําหรับอาคารทุกประเภท)

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 12.18 290 12,354.60 945.40 13,300.00 0.00 13,300.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

12,354.60 945.40 13,300.00 0.00 13,300.00

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 12.15 299 12,345.60 945.40 13,291.00 0.00 13,291.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

12,345.60 945.40 13,291.00 0.00 13,291.00

ตารางท่ี ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2560

รวม

พื้นท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาทํางาน
(1) พื้นท่ีใช้สอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม

รวม

ตารางท่ี ก.2 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2561

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาทํางาน
พื้นท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พื้นท่ีใช้สอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม



สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จำนวนห้องพักท่ีจำหน่ายได้ จำนวนคนไข้นอก จำนวนคนไข้ใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ก.พ. 12,354.60 945.40 13,300.00

ม.ีค. 12,354.60 945.40 13,300.00

เม.ย. 12,354.60 945.40 13,300.00

พ.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ม.ิย. 12,354.60 945.40 13,300.00

ก.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ส.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ก.ย. 12,354.60 945.40 13,300.00

ต.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

พ.ย. 12,354.60 945.40 13,300.00

ธ.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

0.00 0.00 0.00

ก.2 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน

รวม

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง

สําหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางท่ี ก.3 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2560

สําหรับอาคารทุกประเภท

เดือน



สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จำนวนห้องพักท่ีจำหน่ายได้ จำนวนคนไข้นอก จำนวนคนไข้ใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ก.พ. 12,354.60 945.40 13,300.00

ม.ีค. 12,354.60 945.40 13,300.00

เม.ย. 12,354.60 945.40 13,300.00

พ.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ม.ิย. 12,354.60 945.40 13,300.00

ก.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ส.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

ก.ย. 12,354.60 945.40 13,300.00

ต.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

พ.ย. 12,354.60 945.40 13,300.00

ธ.ค. 12,354.60 945.40 13,300.00

0.00 0.00 0.00รวม

ตารางท่ี ก.4 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2561

เดือน

สําหรับอาคารทุกประเภท สําหรับอาคารประเภท

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง โรงพยาบาล



หมายเหตุ  : (1)  พ้ืนท่ีใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พ้ืนท่ีใช้สอยสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พ้ืนท่ีปรับอากาศและพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีทางการแพทย์ และ

       การบริการท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์ท้ังหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จำนวนห้องพักท่ีจำหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักท่ีให้บริการคูณจำนวนวันท่ีให้บริการ เช่น 

       ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจำนวนห้องพักท่ี

       จำหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จำนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในท่ีให้บริการคูณจำนวนวันท่ีให้บริการ เช่น เตียง

       หมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน เตียงหมายเลข 

       2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจำนวนคนไข้ในใช้

       บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น



ภาคผนวก  ข.

ข้อมูลระบบไฟฟ้า



ข้อมูลระบบไฟฟ้า

               ข.1 ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2561

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา

ผู้ใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

9073020003583310 20968161 4.2.1.2      ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว

     TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด 1,250 kVA จํานวน 1 ตัว

9073020003583310 20968161 4.2.1.2     ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด 1,500 kVA จํานวน 2 ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

4,250 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้า

รวม

ลําดับท่ี



อัตราการใช้ไฟฟ้า 3212 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า 20968161

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 630 553 395 46,731.92 120,990.40 452,122.72 485,833.03 25.80 4.02

ก.พ. 638 578 464 47,302.80 126,807.20 477,656.89 511,444.52 29.58 4.03

มี.ค. 831 749 692 61,596.25 183,393.61 692,738.85 734,298.05 29.67 4.00

เม.ย. 923 928 648 68,420.10 176,879.21 652,348.49 700,981.15 26.46 3.96

พ.ค. 946 991 934 70,119.39 197,252.80 714,878.91 788,002.59 26.75 3.99

มิ.ย. 728 738 400 53,994.68 141,761.60 529,512.06 587,113.95 26.66 4.14

ก.ค. 848 690 405 62,835.13 120,495.20 447,350.60 514,296.90 19.11 4.27

ส.ค. 934 764 669 69,248.98 157,351.99 591,366.73 665,488.49 22.64 4.23

ก.ย. 806 790 614 59,752.39 178,086.39 664,175.82 744,639.44 30.69 4.18

ต.ค. 775 775 626 57,494.83 163,441.59 609,560.78 686,377.28 28.33 4.20

พ.ย. 727 722 631 53,910.90 177,136.00 663,355.16 737,672.64 33.83 4.16

ธ.ค. 720 725 502 53,368.94 139,987.20 515,342.70 585,039.53 25.94 4.18

704,776.31 1,883,583.19 7,010,409.71 7,741,187.57

58,731.36 156,965.27 584,200.81 645,098.96 27.12 4.11

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

รวม

ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ตารางท่ี ข.1 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2560

เดือน

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

เฉลี่ย

9073020003583310

x  100 



P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 746 865 513.06 55,329.20 132,464.00 496,122.40 567,851.20 20.57 4.29

ก.พ. 706 722 502.48 52,313.18 150,903.20 567,404.31 637,758.65 31.12 4.23

มี.ค. 842 893 607.15 62,414.02 183,113.60 681,306.17 764,961.59 27.57 4.18

เม.ย. 880 797 619.97 65,277.30 162,441.59 602,454.53 687,170.97 25.62 4.23

พ.ค. 802 835 668.39 59,465.47 204,194.40 747,119.21 828,640.11 32.85 4.06

มิ.ย. 1,078 703 438.55 79,914.76 139,068.80 511,812.82 609,822.83 17.92 4.39

ก.ค. 736 726 428.52 54,570.01 127,648.00 471,041.80 541,021.98 23.31 4.24

ส.ค. 688 741 560.99 51,009.06 163,481.60 610,085.15 679,891.78 29.66 4.16

ก.ย. 777 742 552.86 57,606.04 161,424.00 597,471.47 673,803.96 28.85 4.17

ต.ค. 755 739 513.5 55,940.85 165,106.40 619,265.58 694,715.42 29.41 4.21

พ.ย. 758 758 671.14 56,215.17 184,997.60 685,401.91 762,390.73 33.89 4.12

ธ.ค. 754 754 506.47 55,917.13 160,805.60 578,748.67 652,068.65 28.66 4.06

705,972.19 1,935,648.79 7,168,234.02 8,100,097.87

58,831.02 161,304.07 597,352.84 675,008.16 27.45 4.19

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

เดือน
     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

เฉลี่ย

ตารางท่ี ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561

อัตราการใช้ไฟฟ้า…4212........ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9073 020003583319….......................หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า…20968161...................................

ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)

รวม

x  100 



ภาคผนวก  ค.

ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและ

พลังงานหมุนเวียน



ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย)

นํ้ามันเตา ลิตร 0 39.77

(ชนิด.........) บาท 0

ลิตร 0 0 3 1 1 1 28 5 1 1 77 62 179 36.42

บาท 0 0 89 18 35 17 767 132 15 15 2,062 1,662 4,812

กิโลกรัม 0 50.23

บาท 0

ล้านบีทียู 0 1,055.00

บาท 0

ถ่านหิน ตัน 0 26,370.00

(ชนิด.....) บาท 0

ไอนํ้าท่ีซื้อ ตัน 0

(.....บาร/์.......
๐
C) บาท 0

หน่วย (ระบุ) 0

บาท 0

หน่วย (ลบ. ม.) 0

บาท 0

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

อื่นๆ (ระบุ)

ก๊าซธรรมชาติ

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ตารางท่ี ค.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2560

นํ้ามันดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว

พลังงาน

หมุนเวียน

ปริมาณการใช้



ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย)

นํ้ามันเตา ลิตร 0 39.77

(ชนิด.........) บาท 0

ลิตร 0 0 0 105 20 0 0 0 0 0 10 15 150 36.42

บาท 0 0 0 2,918 578 0 0 0 0 0 293 0 3,789

กิโลกรัม 0 50.23

บาท 0

ล้านบีทียู 0 1,055.00

บาท 0

ถ่านหิน ตัน 0 26,370.00

(ชนิด.....) บาท 0

ไอนํ้าท่ีซื้อ ตัน 0

(.....บาร/์.......
๐
C) บาท 0

หน่วย (ระบุ) 0

บาท 0

หน่วย (ลบ. ม.) 0

บาท 0

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ปริมาณการใช้

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

อื่นๆ (ระบุ)

นํ้ามันดีเซล

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

ตารางท่ี ค.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ

พลังงาน

หมุนเวียน

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว



ปริมาณพลังงานรวม

(เมกะจูล)

0.00

6,511.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,511.90

0.00

0.00

6,511.90

ตารางท่ี ค.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2560



ปริมาณพลังงานรวม

(เมกะจูล)

0.00

5,463.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,463.00

0.00

0.00

5,463.00

ตารางท่ี ค.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561



ภาคผนวก  ง.

ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า



ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย

ม.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ก.พ. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ม.ีค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

เม.ย. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

พ.ค. 100 น้ํามันดีเซล 5.00 ลิตร 0.9

ม.ิย. 100 น้ํามันดีเซล 290.00 ลิตร 8.4

ก.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ส.ค. 100 น้ํามันดีเซล 40.00 ลิตร 2

ก.ย. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ต.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

พ.ย. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ธ.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

335.00 ลิตร 11.30

0

0

0

0

        ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

รวม

90

840

0

200

1,130.00

หมายเหตุ
กําลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

ไฟฟ้าขัดข้อง

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

0

0

ตารางท่ี ง.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560

ช่ัวโมง

การเดินเครื่อง

(ช่ัวโมง)

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

เดือน

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

ไฟฟ้าขัดข้อง

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

0

0

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

ไฟฟ้าขัดข้อง

อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์



ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย

ม.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ก.พ. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.1

ม.ีค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

เม.ย. 100 น้ํามันดีเซล 95.00 ลิตร 0.2

พ.ค. 100 น้ํามันดีเซล 20.00 ลิตร 0.1

ม.ิย. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ก.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.2

ส.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ก.ย. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ต.ค. 100 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

พ.ย. 100 น้ํามันดีเซล 10.00 ลิตร 1.7

ธ.ค. 100 น้ํามันดีเซล 10.00 ลิตร 0.9

135.00 ลิตร 3.20

170

0

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

ตารางท่ี ง.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561

เดือน
กําลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

        ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

0

0

0

ช่ัวโมง

การเดินเครื่อง

(ช่ัวโมง)

90

320.00

0

10

0

20

10

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก
หมายเหตุ

รวม

20



ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย

ม.ค. 500 น้ํามันดีเซล 3.50 ลิตร 0

ก.พ. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ม.ีค. 500 น้ํามันดีเซล 20.50 ลิตร 0

เม.ย. 500 น้ํามันดีเซล 20.50 ลิตร 0.6

พ.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.2

ม.ิย. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.1

ก.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 4.6

ส.ค. 500 น้ํามันดีเซล 19.00 ลิตร 0.8

ก.ย. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 21.3

ต.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 8.3

พ.ย. 500 น้ํามันดีเซล 6.00 ลิตร 0

ธ.ค. 500 น้ํามันดีเซล 69.50 ลิตร 3.4

139.00 ลิตร 39.30

        ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

ตารางท่ี ง.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560

เดือน
กําลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก
ช่ัวโมง

การเดินเครื่อง

(ช่ัวโมง)

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)
หมายเหตุ

0 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

0 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

0 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

300 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

100 ไฟฟ้าขัดข้อง

50 ไฟฟ้าขัดข้อง

2300 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

400 ไฟฟ้าขัดข้อง

10650 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

4150 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

0 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

1700 อุ่นเครื่องประจำสัปดาห์

รวม 19,650.00



ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย

ม.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.15

ก.พ. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.25

ม.ีค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.25

เม.ย. 500 น้ํามันดีเซล 10.00 ลิตร 0.3

พ.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ม.ิย. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ก.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0.8

ส.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ก.ย. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

ต.ค. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 0

พ.ย. 500 น้ํามันดีเซล 0.00 ลิตร 2

ธ.ค. 500 น้ํามันดีเซล 5.00 ลิตร 0.2

15.00 ลิตร 3.95

        ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

ตารางท่ี ง.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561

เดือน
กําลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก
ช่ัวโมง

การเดินเครื่อง

(ช่ัวโมง)

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)
หมายเหตุ

75

125

125

150

0

0

400

0

0

รวม 1,975.00

0

1000

100



ภาคผนวก  จ.

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า



สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 502,210.40 26.66 ✔

ปรับอากาศแบบแยกส่วน 834,725.29 44.32 ✔

แสงสว่าง 326,802.50 17.35 ✔

อ่ืนๆ 229,645.00 12.19 ✔

รวม 1,883,583.19 100.52

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 525,428.00 27.14 ✔

ปรับอากาศแบบแยกส่วน 562,252.12 29.05 ✔

แสงสว่าง 552,227.17 28.53 ✔

อ่ืนๆ 295,741.50 15.28 ✔

รวม 1,935,648.79 100.00

ตารางท่ี จ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ตารางท่ี จ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2560

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ



ภาคผนวก  ฉ.

สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน



สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

0

0

0

0

0

0

รวม 6,511.90 - 

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

0

0

0

0

0

0

รวม 5,463.00 - 

ระบบ อุปกรณ์
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง วิธีการ

ตารางท่ี ฉ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2560

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ระบบ อุปกรณ์

วิธีการ

ตารางท่ี ฉ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2561

ไม่มกีารใชพ้ลังงานความรอ้น

ไม่มกีารใชพ้ลังงานความรอ้น



ภาคผนวก  ช.

การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

ที่มีนัยสําคัญ 



         การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อนำไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดำเนินการโดยการ

         ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการทำงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

         ในแต่ละเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังนี้
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           หมายเหตุ 1. เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ท่ีมีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสำคัญในการนำไปกำหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

                 2.  กรณีมีหลายแผนกให้เพ่ิมตารางตามจำนวนแผนกท่ีมีการใช้พลังงาน  

                 3.  แนวทางนี้เป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถใช้วิธีการอ่ืนในการประเมินท่ีมีค่านี้ได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง

 แบบประเมินการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

          แผนก…...……………………………………… วันที่ ……………………….….....

เครื่องจักร/อุปกรณ์

หลัก

ประเภท

พลังงาน

(1) ปริมาณการใช้พลังงาน (2) ชั่วโมงการใช้งาน (3) ศักยภาพการปรับปรุง

คะ
แน

นร
วม

  (
1)

 x
 (2

) x
 (3

)

ใชว้ธิกีารประเมนิ




